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Elektriskt styrd vaxelventil VYxV1

= Icke aktiverat

om: GTS > 6@ grader OCH GTS > GT4 OCH Pl aktiv
Elektriskt styrd vaxelventil Ux\2

= Icke aktiverat
om: GTS > Elpatrontermostatinstallningen ACKTANK | OCH P1 aktiv

Solkrets P1 & P2 styrs av solcentral

P2 startar som frostskydd om GTS < 1@ grader
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1-2 Ventilen kan hindra Biv shunt att ta varmaste vattnet
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av "Brine"-krets
UMP startar om GT3 < "35"
PV VMP STOPPAR OM GT2 > "45" GT 2 stoppar VP om T GT2 > 40

AV

NN

Markslingor 2%300m

SOL M 7 H styr av elektrisk ventil
Om Tsol > GT4 startas SOL H{Annars

soL M

GT2 startar solkretsen om Tsol > GT2

Termisk ventil styr solkretsen till H/M om Tfrom SOL > elpatron+35 inst.
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